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Description

Cette formation est reconnue en tant que formation complémentaire pour les travailleurs désignés (Arrêté ministériel
du 23.03.18). Les légionelles peuvent coloniser les réseaux d'eau chaude sanitaire, les installations de climatisation ainsi
que les tours aéroréfrigérantes et peuvent entraîner de graves troubles respiratoires des personnes exposées. Le risque
de contamination aux légionelles doit être maitrisé dès l’instant où une de ces installations est présente.  

Objectifs

Les légionelles peuvent coloniser les réseaux d'eau chaude sanitaire, les installations de climatisation ainsi que les tours
aéroréfrigérantes et peuvent entraîner de graves troubles respiratoires des personnes exposées. 

Le risque de contamination aux légionnelles doit être maitrisé dès l’instant où une de ces installations est présente. 

Les participants apprennent à :
Comprendre la bactérie 
Connaitre les installations concernées 
Identifier les facteurs de risques et les mesures de prévention associées 

Cette formation est reconnue en tant que formation complémentaire pour les travailleurs désignés (Arrêté ministériel
du 23.03.18)

Public cible

Responsable QHSE 
Responsable maintenance (Facility managers)

Contenu

La bactérie Legionella
Que dit la réglementation ?



Les installations concernées 
Facteurs de risques et moyens de maitrise 
Prélèvements, analyses et résultats 

Pédagogie

Exposés théoriques, illustrations pratiques, échanges d’expériences

Indications

Pas de prérequis nécessaires
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